
ROZSAH PLATNOSTI 

NÁZVOSLOVÍ 

PRINCIP 

VŠEOBECNĚ 

POTŘEBNÁ ZAŘÍZENÍ 

POTŘEBNÉ ÚDAJE PRO ZATĚSNĚNÍ ROZVODU VODY 

Stanovení velikosti úniku za 24 hodin a určení vhodného prostředku 

Stanovení obsahu systému a stanovení potřebného množství koncentrátu 

POSTUP ZATĚSŇOVÁNÍ ROZVODU VODY 

Zapojení 

Aplikace prostředku do systému 

Kontrola pH 

Doba působení prostředku BCG 

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO PROSTŘEDKY BCG 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

LIKVIDACE 

SLOŽENÍ 

SMĚŠOVACÍ POMĚR 

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S PROSTŘEDKY BCG 

VLASTNOSTI ZATĚSNĚNÉHO MÍSTA 

BALENÍ 

TECHNICKÁ POMOC 

POUŽITÉ PODKLADY 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


